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Befestigung von Héingestielen

Sehr geehrter Herr Schiifer,

beziiglich Threr Anfrage teile ich Thnen mit, dass gegen die dargestellte Befestigung der Hingestiele gemi8 der
nachfolgenden Uberlegungen keine brandschutztechnischen Bedenken bestehen.

Abweichend von der im Brandversuch untersuchten Befestigung des Héngestiels, unmittelbar unter der Rohdecke,
soll die Befestigung unterhalb einer Mineralfaserisolierung erfolgen. Die Verschraubung an der Rohdecke erfolgt
durch Distanzhiilsen, um ein Zusammendriicken der Isolierung zu verhindern. Die max. zuldssige Zugspannung im
Kernquerschnitt der Befestigungsschrauben muss < 6 N/mm? sein.

Durch die Mineralfaserisolierung und die Distanzhiilsen sind die Schrauben vor direkter Brandbeanspruchung /
Temperatureinwirkung im Brandfall geschiitzt. Ein AbreiBen der Schrauben ist bei einer max. Zugspannung von
6 N/mm? nicht zu erwarten. Die Befestigung in der Rohdecke wird durch die Mineralfaserisolierung geschiitzt, so
dass ein AusreiBen der Diibelbefestigung ebenfalls nicht zu erwarten ist.

Aufgrund der vorstehenden Betrachtungen kann davon ausgegangen werden, dass auch mit der geénderten
Befestigung des Hingestiels das Verhalten der Kabelanlage im Hinblick auf die Anforderungen der DIN 4102
Teil 12 nicht wesentlich beeinflusst wird.

Fiir Riickfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen Griilen
Im Auftrag

Wes v

Dipl.-Ing. Werner
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Fir deses Dokument bahallen wir uns alle Urhebarrechte vor. Es darf nur fir den von uns
bestimmian Zweck benutzt und ohne unsere vorherige schriftiche Genehmigung weder verviattatigh
noch Dritten zugdnglich gemacht werden. Zuwiderhandiungen verpflichten zum Schadenersatz.
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